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Марк.  цепей  268  269  270  271 272В  273  274 275  272А 273А 274A  275А  299 297  296 298 

шкафа 
ШУЛК 

Сигналы 
ПКЛ17 SC0 SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15 

 284 RET 0 В1  В17   В9  П1/ П9 П17 ДКН ДКВ Д1 Д9 Д17     

 285 RET 1  В2   В10  П2/ П10 ДВЕРИ ВК0 ПППО Д2 Д10  KV13    

 286 RET 2  В3   В11  П3/ТО П11 ВСЛАБ ВКЗ ПППЗ Д3 Д11  KV14    

 287 RET 3  В4   В12  П4 П12 ВЛЮК ВРЕВД КПР Д4 Д12  ПОГ    

 288 RET 4  В5   В13  П5 П13 15 КГ ВЗАМ РВ/В Д5 Д13  НОР    

 289 RET 5  В6   В14  П6 П14 90% ВЛОВ РВ/Н Д6 Д14 ПОЖ РЕВ    

 290 RET 6  В7   В15  П7 П15 110%  КБР Д7 Д15 КНТЛ1 АВР    

 291 RET 7  В8   В16  П8 П16 ДТО   Д8 Д16 КНТЛ2 УМП ВМС   

                  
 276 IND 0 ИВ1 ИВ17   ИВ9  ИП1 ИП9 ИП17          

 277 IND 1  ИВ2   ИВ10  ИП2 ИП10  Aмл. Aст.        

 278 IND 2  ИВ3   ИВ11  ИП3 ИП11  Bмл. Bст.        

 279 IND 3  ИВ4   ИВ12  ИП4 ИП12  Cмл. Cст.        

 280 IND 4  ИВ5   ИВ13  ИП5 ИП13  Dмл. Dст.        

 281 IND 5  ИВ6   ИВ14  ИП6 ИП14  Eмл. Eст.        

 282 IND 6  ИВ7   ИВ15  ИП7 ИП15  Fмл. Fст.        

 283 IND 7  ИВ8   ИВ16  ИП8 ИП16 ГОНГ Gмл. Gст.        

 
 

   Рис.1 Исходная матрица для жилых зданий на лифтах со шкафом ШУЛК с ПКЛ17НР 
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Марк.  цепей 268 269 270 271   273А 274A 272В 273 298 296 274 275 272А 275А 299  297 

шкафа 
ШУЛК-

М 

Сигналы 
ПКЛ32-

06 

SC 0 SC 1 

 

SC 2 

 

SC 3 

 

SC 4 SC 5 SC 6 

 

SC 7 

 

SC 8 

  

SC 9 

 

SC 10 

 

SC 11 

 

SC 12 

 

SC 13 

 

SC 14 

 

SC 15 

 

SC 16 

 

SC 17 

 

 284 RET 0 В1  В17   В9    Д1 Д9 П1/ П9   П17 ДКН ДКВ Д17   

 285 RET 1  В2   В10    Д2 Д10 П2/ П10   ДВЕРИ ВК0 ПППО  KV13  

 286 RET 2  В3   В11    Д3 Д11 П3/ТО П11   ВСЛАБ ВКЗ ПППЗ  KV14  

 287 RET 3  В4   В12    Д4 Д12 П4 П12   ВЛЮК ВРЕВД КПР  ПОГ  

 288 RET 4  В5   В13    Д5 Д13 П5 П13   15 КГ ВЗАМ РВ/В  НОР  

 289 RET 5  В6   В14    Д6 Д14 П6 П14   90% ВЛОВ РВ/Н ПОЖ РЕВ  

 290 RET 6  В7   В15    Д7 Д15 П7 П15   110%  КБР КНТЛ1 АВР  

 291 RET 7  В8   В16    Д8 Д16 П8 П16   ДТО   КНТЛ2 УМП ВМС 

                    
 276 IND 0 ИВ1 ИВ17   ИВ9      ИП1 ИП9   ИП17  Граф. инд.    

 277 IND 1  ИВ2   ИВ10      ИП2 ИП10    Aмл. Aст.    

 278 IND 2  ИВ3   ИВ11      ИП3 ИП11    Bмл. Bст.    

 279 IND 3  ИВ4   ИВ12      ИП4 ИП12    Cмл. Cст.    

 280 IND 4  ИВ5   ИВ13      ИП5 ИП13    Dмл. Dст.    

 281 IND 5  ИВ6   ИВ14      ИП6 ИП14    Eмл. Eст.    

 282 IND 6  ИВ7   ИВ15      ИП7 ИП15    Fмл. Fст.    

 283 IND 7  ИВ8   ИВ16      ИП8 ИП16   РИ. / ГОНГ Gмл. Gст.    

 
   Рис.2 Модернизированная матрица для жилых зданий на лифтах со шкафом ШУЛК с контроллером ПКЛ32 
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Марк.  цепей  268  269  270  271 272В  273  274 275  272А 273А 274A  275А  299 297  296 298  

шкафа 
ШУЛК 

Сигналы 
ПКЛ17 SC0 SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15  

 284 RET 0 В1  В17  В9  В9  П1/ П9 П17 ДКН ДКВ Д1 Д9 Д17      

 285 RET 1 В2  В2  В10  В10  П2/ П10 ДВЕРИ ВК0 ПППО Д2 Д10  KV13     

 286 RET 2 В3  В3  В11  В11  П3/ТО П11 ВСЛАБ ВКЗ ПППЗ Д3 Д11  KV14     

 287 RET 3 В4  В4  В12  В12  П4 П12 ВЛЮК ВРЕВД КПР Д4 Д12  ПОГ     

 288 RET 4 В5  В5  В13  В13  П5 П13 15 КГ ВЗАМ РВ/В Д5 Д13  НОР     

 289 RET 5 В6  В6  В14  В14  П6 П14 90% ВЛОВ РВ/Н Д6 Д14 ПОЖ РЕВ     

 290 RET 6 В7  В7  В15  В15  П7 П15 110%  КБР Д7 Д15 КНТЛ1 АВР     

 291 RET 7 В8  В8  В16  В16  П8 П16 ДТО  ХОД Д8 Д16 КНТЛ2 УМП ВМС    

                   
 276 IND 0 ИВ1  ИВ17  ИВ9  ИВ9  ИП1 ИП9 ИП17    17 9 9     

 277 IND 1 ИВ2  ИВ2  ИВ10  ИВ10  ИП2 ИП10  Aмл. Aст. 2 2 10 10     

 278 IND 2 ИВ3  ИВ3  ИВ11  ИВ11  ИП3 ИП11  Bмл. Bст. 3 3 11 11     

 279 IND 3 ИВ4  ИВ4  ИВ12  ИВ12  ИП4 ИП12  Cмл. Cст. 4 4 12 12     

 280 IND 4 ИВ5  ИВ5  ИВ13  ИВ13  ИП5 ИП13  Dмл. Dст. 5 5 13 13     

 281 IND 5 ИВ6  ИВ6  ИВ14  ИВ14  ИП6 ИП14  Eмл. Eст. 6 6 14 14     

 282 IND 6 ИВ7  ИВ7  ИВ15  ИВ15  ИП7 ИП15  Fмл. Fст. 7 7 15 15     

 283 IND 7 ИВ8  ИВ8  ИВ16  ИВ16  ИП8 ИП16 ГОНГ Gмл. Gст. 8 8 16 16     

 

    Рис.3 Исходная матрица для административных зданий на лифтах со шкафом ШУЛК с ПКЛ17НР 



 - 4 - 

 
 

Марк.  цепей 268 269 270 271   273А 274A 272В 273 298 296 274 275 272А 275А 299  297 

шкафа 
ШУЛК-

М 

Сигналы 
ПКЛ32-

06 

SC 0 SC 1 

 

SC 2 

 

SC 3 

 

SC 4 SC 5 SC 6 

 

SC 7 

 

SC 8 

  

SC 9 

 

SC 10 

 

SC 11 

 

SC 12 

 

SC 13 

 

SC 14 

 

SC 15 

 

SC 16 

 

SC 17 

 

 284 RET 0 В1  В17  В9  В9    Д1 Д9 П1/ П9   П17 ДКН ДКВ Д17   

 285 RET 1 В2  В2  В10  В10    Д2 Д10 П2/ П10   ДВЕРИ ВК0 ПППО  KV13 БЗР.1 

 286 RET 2 В3  В3  В11  В11    Д3 Д11 П3/ТО П11   ВСЛАБ ВКЗ ПППЗ  KV14 БЗР.2 

 287 RET 3 В4  В4  В12  В12    Д4 Д12 П4 П12   ВЛЮК ВРЕВД КПР  ПОГ  

 288 RET 4 В5  В5  В13  В13    Д5 Д13 П5 П13   15 КГ ВЗАМ РВ/В  НОР  

 289 RET 5 В6  В6  В14  В14    Д6 Д14 П6 П14   90% ВЛОВ РВ/Н ПОЖ РЕВ  

 290 RET 6 В7  В7  В15  В15    Д7 Д15 П7 П15   110%  КБР КНТЛ1 АВР  

 291 RET 7 В8  В8  В16  В16    Д8 Д16 П8 П16   ДТО  ХОД КНТЛ2 УМП ВМС 

                    
 276 IND 0 ИВ1  ИВ17  ИВ9  ИВ9    1 17 ИП1 ИП9   ИП17  Граф. инд. 9 9  

 277 IND 1 ИВ2  ИВ2  ИВ10  ИВ10    2 2 ИП2 ИП10    Aмл. Aст. 10 10  

 278 IND 2 ИВ3  ИВ3  ИВ11  ИВ11    3 3 ИП3 ИП11    Bмл. Bст. 11 11  

 279 IND 3 ИВ4  ИВ4  ИВ12  ИВ12    4 4 ИП4 ИП12    Cмл. Cст. 12 12  

 280 IND 4 ИВ5  ИВ5  ИВ13  ИВ13    5 5 ИП5 ИП13    Dмл. Dст. 13 13  

 281 IND 5 ИВ6  ИВ6  ИВ14  ИВ14    6 6 ИП6 ИП14    Eмл. Eст. 14 14  

 282 IND 6 ИВ7  ИВ7  ИВ15  ИВ15    7 7 ИП7 ИП15    Fмл. Fст. 15 15  

 283 IND 7 ИВ8  ИВ8  ИВ16  ИВ16    8 8 ИП8 ИП16   РИ/ГОНГ Gмл. Gст. 16 16  

   Рис.4 Модернизированная матрица для административных зданий на лифтах со шкафом ШУЛК с контроллером ПКЛ32 
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Марк.  цепей  268  269  270  271 272В  273  274 275  272А 273А 274A  275А  299 297  296 298  

шкафа 
ШУЛК 

Сигналы 
ПКЛ17 SC0 SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15  

 284 RET 0 В1  В17  В9  В9  П1/ П9 П17 ДКН ДКВ Д1 Д9 Д17  СВ17 СВ9 СВ1  

 285 RET 1 В2  В2  В10  В10  П2/ П10 ДВЕРИ ВК0  Д2 Д10  KV13 БЗР.1 СВ10 СВ2  

 286 RET 2 В3  В3  В11  В11  П3/ТО П11 ВСЛАБ ВКЗ  Д3 Д11  KV14 БЗР.2 СВ11 СВ3  

 287 RET 3 В4  В4  В12  В12  П4 П12 ВЛЮК ВРЕВД КПБ Д4 Д12  ПОГ  СВ12 СВ4  

 288 RET 4 В5  В5  В13  В13  П5 П13 15 КГ ВЗАМ РВ/В Д5 Д13  НОР  СВ13 СВ5  

 289 RET 5 В6  В6  В14  В14  П6 П14 90% ВЛОВ РВ/Н Д6 Д14 ПОЖ РЕВ  СВ14 СВ6  

 290 RET 6 В7  В7  В15  В15  П7 П15 110%  КБР Д7 Д15 КНТЛ1 АВР  СВ15 СВ7  

 291 RET 7 В8  В8  В16  В16  П8 П16 ДТО  ХОД Д8 Д16 КНТЛ2 УМП ВМС СВ16 СВ8  

                   
 276 IND 0 ИВ1  ИВ17  ИВ9  ИВ9  ИП1 ИП9 ИП17    17 9 9     

 277 IND 1 ИВ2  ИВ2  ИВ10  ИВ10  ИП2 ИП10  Aмл. Aст. 2 2 10 10     

 278 IND 2 ИВ3  ИВ3  ИВ11  ИВ11  ИП3 ИП11  Bмл. Bст. 3 3 11 11     

 279 IND 3 ИВ4  ИВ4  ИВ12  ИВ12  ИП4 ИП12  Cмл. Cст. 4 4 12 12     

 280 IND 4 ИВ5  ИВ5  ИВ13  ИВ13  ИП5 ИП13  Dмл. Dст. 5 5 13 13     

 281 IND 5 ИВ6  ИВ6  ИВ14  ИВ14  ИП6 ИП14  Eмл. Eст. 6 6 14 14     

 282 IND 6 ИВ7  ИВ7  ИВ15  ИВ15  ИП7 ИП15  Fмл. Fст. 7 7 15 15     

 283 IND 7 ИВ8  ИВ8  ИВ16  ИВ16  ИП8 ИП16 ГОНГ Gмл. Gст. 8 8 16 16     

 
   Рис.5 Исходная матрица для больничных зданий на лифтах со шкафом ШУЛК с ПКЛ17НР 



 - 6 - 

Марк.  цепей 268 269 270 271   273А 274A 272В 273 298 296 274 275 272А 275А 299  297 

шкафа 
ШУЛК-

М 

Сигналы 
ПКЛ32-

06 

SC 0 SC 1 

 

SC 2 

 

SC 3 

 

SC 4 SC 5 SC 6 

 

SC 7 

 

SC 8 

  

SC 9 

 

SC 10 

 

SC 11 

 

SC 12 

 

SC 13 

 

SC 14 

 

SC 15 

 

SC 16 

 

SC 17 

 

 284 RET 0 В1  В17  В9  В9    Д1 Д9 П1/ П9 СВ1 СВ9 П17 ДКН ДКВ Д17  СВ17 

 285 RET 1 В2  В2  В10  В10    Д2 Д10 П2/ П10 СВ2 СВ10 ДВЕРИ ВК0   KV13 БЗР.1 

 286 RET 2 В3  В3  В11  В11    Д3 Д11 П3/ТО П11 СВ3 СВ11 ВСЛАБ ВКЗ   KV14 БЗР.2 

 287 RET 3 В4  В4  В12  В12    Д4 Д12 П4 П12 СВ4 СВ12 ВЛЮК ВРЕВД КПБ  ПОГ  

 288 RET 4 В5  В5  В13  В13    Д5 Д13 П5 П13 СВ5 СВ13 15 КГ ВЗАМ РВ/В  НОР  

 289 RET 5 В6  В6  В14  В14    Д6 Д14 П6 П14 СВ6 СВ14 90% ВЛОВ РВ/Н ПОЖ РЕВ  

 290 RET 6 В7  В7  В15  В15    Д7 Д15 П7 П15 СВ7 СВ15 110%  КБР КНТЛ1 АВР  

 291 RET 7 В8  В8  В16  В16    Д8 Д16 П8 П16 СВ8 СВ16 ДТО  ХОД КНТЛ2 УМП ВМС 

                    
 276 IND 0 ИВ1  ИВ17  ИВ9  ИВ9    1 17 ИП1 ИП9   ИП17  Граф. инд. 9 9  

 277 IND 1 ИВ2  ИВ2  ИВ10  ИВ10    2 2 ИП2 ИП10    Aмл. Aст. 10 10  

 278 IND 2 ИВ3  ИВ3  ИВ11  ИВ11    3 3 ИП3 ИП11    Bмл. Bст. 11 11  

 279 IND 3 ИВ4  ИВ4  ИВ12  ИВ12    4 4 ИП4 ИП12    Cмл. Cст. 12 12  

 280 IND 4 ИВ5  ИВ5  ИВ13  ИВ13    5 5 ИП5 ИП13    Dмл. Dст. 13 13  

 281 IND 5 ИВ6  ИВ6  ИВ14  ИВ14    6 6 ИП6 ИП14    Eмл. Eст. 14 14  

 282 IND 6 ИВ7  ИВ7  ИВ15  ИВ15    7 7 ИП7 ИП15    Fмл. Fст. 15 15  

 283 IND 7 ИВ8  ИВ8  ИВ16  ИВ16    8 8 ИП8 ИП16   РИ/ГОНГ Gмл. Gст. 16 16  

 
   Рис.6 Модернизированная матрица для больничных зданий на лифтах со шкафом ШУЛК с контроллером ПКЛ32 


